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Os procedimentos de Bloqueio e Identificação de Energia são a maneira mais

efetiva para prevenir os acidentes causados pela liberação descontrolada de

energia perigosa.

Seu objetivo é garantir um estado de ENERGIA ZEROENERGIA ZERO, onde tem-se a certeza de

que não haverá acionamento inesperado do equipamento ou liberação acidental
de energia perigosa.
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COMO APLICARCOMO APLICAR

O BLOQUEIO E IDENTIFICA�� O DE ENERGIA?O BLOQUEIO E IDENTIFICA�� O DE ENERGIA?

““ Regra dos 10 PassosRegra dos 10 Passos””
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1. PREPARAÇÃO

Identifique a energia envolvida

( tipos, fontes e perigos )  e os

 dispositivos de controle existentes

( botoeiras, chaves, válvulas, etc )

2. COMUNI CAÇÃO I NI CI AL

Comunique todo pessoal envolvido

(incluindo seu supervisor e o supervisor da

 área) que você irá desligar e bloquear o

 equipamento.
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3- DESLI GAMENTO
desligue o equipamento através de todos
os dispositivos normais de controle
existentes ( botão de parada, chave
 liga / desliga, v� lvula, etc )

4 - I SOLAMENTO
isole todas as fontes de energia do
equipamento. Na maioria dos casos
existem v� rias fontes. Para tanto, poder�
ser necess� rio desconectar cabos de
força, desligar chaves gerais, retirar
fusíveis, fechar v� lvulas mestras, flangear
 tubulações, etc )
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5 - BLOQUEIO E IDENTIFICAÇÃO
Bloqueie as fontes de energia com dispositivos de bloqueio
adequados e afixe conjuntamente uma etiqueta devidamente

preenchida.
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Mesmo após desligado e bloqueado, um
equipamento ou instalação pode ainda
apresentar alguma energia armazenada
( eletricidade estática, partes aquecidas,
pressão residual em tubulações, etc )

Essa energia deve ser dissipada através de
procedimentos como aterramento, bloqueio
 de partes móveis, calço de peças suspensas,
 purga de tubulações e resfriamento e partes
aquecidas.

Se possível um novo acúmulo posterior de
energia armazenada, fazer o monitoramento.

6 - DESCARGA DA ENERGIA ARMAZENADA
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8 - EXECUÇÃO DA ATIVIDADE EM
SEGURANÇA

Finalmente pode-se garantir que temos um
estado de "energia zero” , e há total
seguran� a para realiza�� o dos servi� os
necessários junto ao equipamento

7 - VERIFICAÇÃO DO ISOLAMENTO
Teste o equipamento par assegurar-se de
que ele n� o pode ser energizado. Se
necessário, utili za instrumentos de medi� � o.
Durante o teste certifique-se que  ninguém
está em contato com o equipamento.
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     9 - RESTABELECIMENTO DA ENERGIA
     Uma vez encerrado o servi� o, certifique-se que

todas as prote�� es foram reinstaladas, e o
equipamento est� seguro para voltar a
operar.Assegure-se de que ninguém est� em
contato, retire os dispositivos de bloqueio e
etiquetas, acione-o, e teste seu funcionamento.

10 - COMUNICA�� O FINAL

Comunique todo o pessoal envolvido
(incluindo seu supervisor  e  o supervisor
da �rea ) que o equipamento ou instala�� o
est� operacional novamente.
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SI TUA� ÕES ESPECI AI S
Quando h� diversas pessoas trabalhando
 num mesmo equipamento ou instala� ão,
 cada uma deve colocar seu próprio
dispositivo de bloqueio e etiqueta. Para
 tanto, existem travas especiais que
permitem a aplica� ão de v� rios cadeados
 simultaneamente.

MUDAN� A DE TURNO OU EQUI PE DE
TRABALHO

Durante mudan� a de turno, os equipamentos
que precisam ser mantidos sem energia não
devem ficar desbloqueados.O empregado que
est� encerrando o turno, deve aguardar o
companheiro aplicar seu dispositivo de bloqueio
e identifica� ão, para então retirar os seus.
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IMPOSSIBILIDADE DE APLICA�� O DO BLOQUEIO

Eventualmente pode-se encontrar uma situa� � o onde é
necess� rio manter um equipamento sem energia mas, devido
restri� � es técnicas, n� o é possível aplicar o dispositivo de
bloqueio.

•  Envolver o SESMT;

•   Aplicar uma etiqueta de
identifica� � o e advertência no mesmo
local onde seria aplicado o bloqueio;

•   designar um funcion� rio
respons� vel para garantir que a fonte
de energia seja acionada. O mesmo
deve manter-se em contato visual
constante com essa fonte.
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A violação de um dispositivo de
bloqueio só deve ser  feit a em
situa� ões excepcionais  ( como perda da
 chave, ausência do funcion� rio
respons� vel ou n� o identifica� � o do
 mesmo ) e sob autoriza� � o formal do
 supervisor ou gerente da � rea. Chaves
 reservas e chaves mestras só devem
utilizadas nessas situa� ões. Para tanto
deve ser preenchido previamente
formul� rio especifico.

A viola� � o n� o autorizada de um dispositivo de bloqueio ( utiliza� � o
sem permiss� o de chave reserva ou rompimento proposital de um
cadeado,por exemplo) deve ser considerada falta grave e  o
respons� vel estar sujeito à aplica� � o de medidas disciplinares.
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